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Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering,
im.: Ikke mélelig Uy og S;: Méleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

DIREKTE UNDERSOGELSE
Temperatur 10,6 °C Provested: EOG}] 2002489
Provedato: 2020-08-05 KI. 08:37
Provetager: Laboratoriet DS/ISO5667-11:2009
UNDERLEVERANDGR
ORGANISKE MIKROFORURENINGER RESULTAT Vandkvalitetskrav )  [METODE Urel
PESTICIDER Pavist
N,N-Dimethylsulfamid (DMS) pg/l 0,09 LC/MS 20%
1) Anforte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019.
Pesticid er udfort af AnalyTech, akkr.nr. 401, o e
rapport nr. 385355, kopi kan rekvireres. N N -
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